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Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise
Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschäden möglich. Anleitung vollständig lesen und be-
achten.
Gefahr durch elektrischen Schlag. Bei Installation und Leitungsverlegung die für SELV-Strom-
kreise geltenden Vorschriften und Normen einhalten.
Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

2 Geräteaufbau

Bild 1:

(1) Anschlussleitung
(2) Befestigungslasche
(3) Aussparungen für Montage an Rohrleitungen mit Kabelbindern
(4) Aussparung für Wärmeleitpad
(5) Sensorfläche

3 Funktion
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
– Erkennen von Kondenswasserbildung an Kühlmittelleitungen in Wohn- oder Zweckgebäu-

den
– Anschluss an geeignete Binäreingänge
– Montage auf Kühlmittelleitung
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Betauungssensor

Funktion Betauungssensor
Das Gerät überwacht den elektrischen Leitwert zwischen den leitfähigen Beschichtungen auf
der Sensorfläche. Beim Benetzen mit Wasser erkennt das Gerät die Änderungen und signali-
siert dies.

Die Sensorfläche kann bei Kontakt mit aggressiven Medien (z. B. Spüllaugen, Waschwas-
serlaugen oder säurehaltiges Kondenswasser aus Brennwertheizgeräten) beschädigt
werden. Die Sensorfläche (3) nach jedem Alarm überprüfen. Bei deutlichen Korrosions-
schäden das Gerät austauschen.

4 Informationen für Elektrofachkräfte

4.1 Montage und elektrischer Anschluss
Montageort auswählen
Der Montageort sollte die Stelle sein, an der am wahrscheinlichsten mit Kondensation zu rech-
nen ist. Das kann die kälteste Stelle innerhalb eines Rohrkreislaufs sein.
Für einwandfreie Funktion muss die Sensorfläche (5) belüftet sein, sodass sich das Kondensat
auf der Sensorfläche absetzen kann.
Bei Montage in der Nähe von Mischerventilen das Gerät auf den kälteren Zufluss setzen.
Betauungssensor montieren

Bild 2: Montage mit Kabelbindern auf Rohrleitung

(6) Rohrleitung
(7) Kabelbinder
(8) Wärmeleitpad
￭ Oberfläche der Rohrleitung ggf. reinigen. Vorhandene Farbreste entfernen.
￭ Schutzfolie vom beiliegenden Wärmeleitpad abziehen.
￭ Selbstklebendes Wärmeleitpad (8) in Aussparung für Wärmeleitpad (4) einlegen und

leicht andrücken.
Wärmeleitpad haftet in der Aussparung auf der Unterseite des Geräts.

￭ Gerät mit der Unterseite direkt auf die zu überwachende Rohrleitung legen.
￭ Gerät mit beiliegenden Kabelbindern (7) an Rohrleitung fixieren.
￭ Anschlussleitung fixieren.
Betauungssensor anschließen
Das Gerät wird an eine Auswerteeinheit angeschlossen und durch diese versorgt.
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Bild 3

￭ Das Gerät an eine Auswerteeinheit (9) anschließen, die das Gerät versorgt und über-
wacht.

￭ Polung beachten:
Weiß = +
Braun = – / COM

5 Technische Daten
Nennspannung DC 3,3 ... 5 V SELV
Stromaufnahme typ. 0,5 mA
Kurzschlussstrom max. 100 mA
Schutzklasse III
Umgebungstemperatur 0 ... +50 °C
Lager-/ Transporttemperatur -40 ... +100 °C
Anschlussleitung 2 m
Schutzart IP 67

6 Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.
Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an
den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/Installationsbetrieb/Elektrofachhandel). Diese
leiten die Geräte an das Gira Service Center weiter.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de
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